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Tilaaja Maksaja 

0741527-6   
Hotelli Nuuksio Hotelli Nuuksio Oy 
 c/o Diafor 
  
Naruportintie 68 Haapaniemenkatu 7-9 b 
02860 ESPOO 00530 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte Verkostovesi  
 Näyte otettu 31.01.2018 Kellonaika  
 Vastaanotettu 31.01.2018 Kellonaika 11.55 
 Tutkimus alkoi 31.01.2018 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta 
 Ottopiste Keittiö 
 Näytteen ottaja Haikarainen Mari, MetropoliLab Oy 
 Viite Hotelli Nuuksio 

 
Analyysi  Menetelmä 2048-1 

Verkostovesi 
Keittiö 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Koliformiset bakteerit * SFS-EN ISO 9308-2:2012 0 mpn/ 100 ml   
Escherichia coli * SFS-EN ISO 9308-2:2012 0 mpn/ 100 ml   
Väriluku * SFS-EN ISO 7887:2011 

menetelmä C 
< 2,5 mg Pt/l  10 

Ammonium, NH4 * ISO 7150: 1984, DA < 0,010 mg/l  15 
Sameus * SFS-EN ISO 7027 0,20 FNU  15 
pH * SFS 3021 1979 7,2   3 
Sähkönjohtavuus 25 C * SFS-EN 27888:1994 219 µS/cm  5 
Alkaliteetti * SFS-EN ISO 9963-1:1996 

muunn. 
1,8 mmol/l  10 

Hiilidioksidi * SFS 3005:1981 19 mg/l  15 
Kokonaiskovuus * Laskennallinen 0,85 mmol/l  20 
Kalsium, Ca * SFS-EN ISO 11885:2009 25 mg/l  20 
Magnesium, Mg * SFS-EN ISO 11885:2009 5,8 mg/l  20 
Kupari, Cu * SFS-EN ISO 11885:2009 120 µg/l  20 
Mangaani, Mn * SFS-EN ISO 11885:2009 5 µg/l  20 
Rauta, Fe * SFS-EN ISO 11885:2009 < 15 µg/l  20 
Haju  SFS-EN 1622:2006, Annex C ei sivuhajua    
Maku  SFS-EN 1622:2006, Annex C ei sivumakua    
Veden lämpötila  kenttämittaus 9,1 °C   

* = Akkreditoitu menetelmä 
 
Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja 

kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset. 
(STM asetus 1352/2015, 683/2017) 

 
Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti 
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Tiedoksi Björnman Juha, juha.bjornman@hotellinuuksio.fi;  

Kirjaamo Uusimaa, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi;  
myynti@hotellinuuksio.fi, myynti@hotellinuuksio.fi;  
huolto@hotellinuuksio.fi;  
talousvesitulokset@espoo.fi, talousvesitulokset@espoo.fi;  
tuija@hotellinuuksio.fi, tuija@hotellinuuksio.fi 

 


